Måling af anode i nyere Metro varmtvandsbeholdere:

Der skal være vand i beholderen.

Afmonter plastpladen i bunden af beholder.

Afmonter ledning fra anode til stel ( som er en af boltene). Ledningen er  monteret med et stik på anoden, som kan trækkes af.

Sæt omskifter på universalmeter på 20 m i A området (Ampere  jævnstrøm) som er i høre side af skalaen.

Sæt den ene måleledning på bolten fra anoden og den anden på en af boltene/møtrikker på flangen.

Instrumentet skal mindst vise en værdi på  0,20 milli-ampere.
Hvis værdien er mindre skal anoden udskiftes. Tøm beholder for vand og fjern møtrikker på flangen, demonter flange og udskift anoden. Husk også en ny pakning.

Husk altid at genmontere ledningen på anoden, da den ellers ikke virker.

